
ARBEITEN    MIT    ZÜND   -   ODER   BRANDGEFAHREN:
GEFAHRENBEREICHE    BEI    ARBEITEN    AN    BETANKUNGSANLAGEN
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      Zusätzlich gilt:
Vertiefungen gleich welcher Lage und Nutzung (z.B. Bau-
gruben, Waschhallengruben, Bodenabläufe, (E-) Schächte,
Keller) können einen Gefahrenbereich beinhalten.
Ist es unbedingt erforderlich, in diesen Bereichen Heißarbeiten
durchzuführen, sind diese während der Arbeiten kontinuierlich
auf Gasfreiheit zu überprüfen und ggf. mit Folie abzudecken
und mit Sand abzudichten.
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Entgasungsmasten
(Achtung auch bei
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